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Οδηγίεσ Χρήςησ για τον πίνακα ελζγχου GC1 

 
 

1. Δομή MenuΛζβητα 

 
 

 
 
 
 

 Θερμοκραςία του Λζβητα: Ρυκμίςτε τθν επικυμθτι κερμοκραςία του 
λζβθτα. Θ εξωτερικι αντιςτάκμιςθ αποκθκεφει τθν κερμοκραςία που 
ορίςατε αν ενεργοποιθκεί. 

 

 Θερμοκραςία ΗΝΧ: Ρυκμίςτε τθν επικυμθτι κερμοκραςία ΗΝΧ. 
 

 Επιλογή Λειτουργίασ: Επιλζξτε το πρόγραμμα λειτουργίασ του λζβθτα.  
  

Κεντρικό menu

Κερμοκραςία 
του Λζβθτα

Κερμοκραςία 
ΗΝΧ

Επιλογι 
Λειτουργίασ

Κζρμανςθ

Παραγωγι ΗΝΧ

Κζρμανςθ
+

Παραγωγθ ΗΝΧ

Ρυκμίςθσ για 
προχωρθμζνουσ 

Εξωτερικι 
Αντιςτάκμιςθ

Επιλογι Γλϊςςασ

Service
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2. Διαθζςιμα Ρρογράμματα Λειτουργίασ  
 
 
Τπάρχουν τρία διακζςιμα προγράμματα λειτουργίασ: 
 

 Θζρμανςη : Ο λζβθτασ λειτουργεί μόνο για τθν Κζρμανςθ.  

 Ραραγωγή ΗΝΧ : Ο λζβθτασ λειτουργεί μόνο για τθν παραγωγι ΗΝΧ.  

 Θζρμανςη + Ραραγωγή ΗΝΧ : Ο λζβθτασ λειτουργεί για κζρμανςθ και 
παραγωγι ΗΝΧ, με προτεραιότθτα ςτθν παραγωγι ΗΝΧ. 

 

3. υθμίςεισ για προχωρημζνουσ  
 

 Εξωτερική Αντιςτάθμιςη: Ο πίνακασ ρυκμίηει αυτόματα τθν κερμοκραςία 
του νεροφ του λζβθτα με βάςθ τθν εξωτερικι κερμοκραςία.  

 Ενεργοποίηςη τησ Εξ. Αντιςτάθμιςησ: Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ 
Εξωτερικισ Αντιςτάκμιςθσ. 

 Καμπφλη Αντιςτάθμιςησ:Επιλζξτε τθν επικυμθτι καμπφλθ κζρμανςθσ. 
 
 
Ρίνακασ διαθζςιμων καμπφλων: 

Σφποσ Εγκατάςταςθσ 
Κζρμανςθσ 

Εξ.Κερμ. 
5°C 

Εξ.Κερμ. 
-5°C 

Εξ.Κερμ. 
-15°C Ηιτθςθ Καμπφλθ 

Mixersetpoint 

Πυκνι Ενδοδαπζδια 28 °C 30 °C 32 °C 
Πολφ 

Χαμθλι 
0,2 

Ενδοδαπζδια 34 °C 40 °C 46 °C Χαμθλι 0,6 

Μεγάλα ςϊματα 40 °C 50 °C 60 °C Μζςθ 1 

Μεςαία ςϊματα 46 °C 60 °C 74 °C Τψθλι 1,4 

Μικρά ςϊματα 52 °C 70 °C 88 °C Πιο Τψθλι 1,8 

Πολφ μικρά ςϊματα 55 °C 75 °C 95 °C Πολφ Τψθλι 2 
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Διάγραμμα Καμπφλων Εξωτερικήσ Αντιςτάθμιςησ : 

 
 
 

4. Γλώςςα 
 
Επιλζξτε τθν επικυμθτι Γλϊςςα. 
 
 

5. Service  
 
Ειςάγετε τον κωδικό πρόςβαςθσ του Service Menu (Μόνο από αδειοφχουσ 
εγκαταςτάτεσ). 
 
 
Δομή του Service Menu 
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Service Menu

Διαμόρφωςθ
Σεςτ 

Λειτουργιϊν
Εργοςταςιακζσ 

ρυκμίςεισ
Πλθροφορίεσ

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


 
 

[4] 
 

Διαμόρφωςη: 
 

 Σφποσ Εγκατάςταςθσ: Επιλζξτε τον τφπο υδραυλικισ εγκατάςταςθσ.  
 

 
 
Τύπος Εγκατάστασης 1: 

 
 
 
 
 
Τύπος Εγκατάστασης 2: 
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Τύπος Εγκατάστασης 3: 

 
 
 
Τύπος Εγκατάστασης 4: 

 
 

 Ελάχιςτη θερμοκραςία του λζβητα / Μζγιςτη θερμοκραςία του 
λζβητα:Επιλζξτε το εφροσ ρφκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ του νεροφ του 
λζβθτα.  

 

 Υςτζρηςη (ΔΤ) του Λζβητα: 
Ρυκμίςτε τθν Τςτζρθςθ (ΔΣ) του αιςκθτιρα κερμοκραςίασ. 

 

 Ελάχιςτη θερμοκραςία ΗΝΧ / Μζγιςτη θερμοκραςία ΗΝΧ:  
Επιλζξτε το εφροσ ρφκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ του ΗΝΧ.  

 

 Υςτζρηςη (ΔΤ) του ΗΝΧ:  
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Ρυκμίςτε τθν Τςτζρθςθ (ΔΣ) του αιςκθτιρα κερμοκραςίασ ΗΝΧ. 

 Πριο Ενεργοποίηςησ του Κυκλοφορητή:  
Ρυκμίςτε τθν Ελάχιςτθ κερμοκραςία του Κυκλοφορθτι. 

 

 Υςτζρηςη (ΔΤ) του Κυκλοφορητή:  
Ρυκμίςτε τθν Τςτζρθςθ (ΔΣ) του αιςκθτιρα του Κυκλοφορθτι.(Διάγραμμα) 
 
 

 
 
 
 

 Χρόνοσ διαδρομήσ τησ Βαλβίδασ:  
Ειςάγετε τον χρόνο διαδρομισ τθσ βαλβίδασ. 
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6. Τεςτ - Ζλεγχοσ Λειτουργίασ 
 

 

ΚΑΤΣΘΡΑ Εμφανίηει τθν κατάςταςθ του 
καυςτιρα 

1: ON 
0: OFF 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΣΘ Εμφανίηει τθν κατάςταςθ του 
κυκλοφορθτι 

1: ON 
0: OFF 

ΗΝΧ Εμφανίηει τθν κατάςταςθ τθσ 
βαλβίδασ ΗΝΧ 

1: ON 
0: OFF 

RT 
ΚΕΡΜΟΣΑΣΘ 

ΧΩΡΟΤ 

Εμφανίηει τθν κατάςταςθ του 
Κερμοςτάτθ Χϊρου 

1: Ηιτθςθ 
0: Χωρίσ Ηιτθςθ 

STB ΚΕΡΜΛΚΟ 
ΑΦΑΛΕΛΑ 

Εμφανίηει τθν κατάςταςθ του 
Κερμικοφ Αςφαλείασ 

1: Φυςιολογικι 
0: Ενεργοποιθμζνο 

T1 ΕΠΛΚΤΜΘΣΘ 
ΚΕΡΜΟΚΡΑΛΑ 

ΛΕΒΘΣΑ 

Εμφανίηει τθν κερμοκραςία που ζχετε 
ορίςει 

Ζνδειξθ κερμοκραςίασ 

T2 
ι 

(ροι για 
εγκαταςτάςεισ 
τφπου 3 και 4) 

Εμφανίηει τθν κερμοκραςία που ζχετε 
ορίςει για παραγωγι ΗΝΧ για 
εγκαταςτάςεισ τφπου 1 και 2. 
Εμφανίηει τθν κατάςταςθ του 
διακόπτθ ροισ για εγκαταςτάςεισ 
τφπου 3 και 4. 

Ζνδειξθ κερμοκραςίασ 
 
Ι 
1: Τπάρχει ροι ΗΝΧ 
0: Δεν υπάρχει ροι ΗΝΧ 

T3 Εμφανίηει τθν εξωτερικι 
κερμοκραςία 

Ζνδειξθ κερμοκραςίασ 

 
 

7. Εργοςταςιακζσ υθμίςεισ  
 
Επαναφζρει τισ εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ 
 

8. Ρληροφορίεσ 

 
Προβάλει τθν ζκδοςθ του λογιςμικοφ 
 
 
 
 

9. Θλεκτρικό Διάγραμμα 
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